


Predmet: Objašnjenje uz prekid rada uređaja AMS Bloka 45 MW u 2025. godini

Tijekom 2025. događali su se kvarovi na AMS Bloka 45 MW i o tome su obaviješteni Ministarstvo i DIRH i lokalna samouprava-Grad Osijek ( obavijesti od 17.02.2025. i 5.12.2025.)
[bookmark: _GoBack]Najduži kvar je bio u veljači, kada je prestala raditi pumpa za uzorkovanje onečišćujućih plinova, zbog čega je AMS bio u kvaru 106 sati, dok je drugi duži kvar od 90 sati  bio na uređaju za mjerenje krutih čestica u prosincu 2025. zbog kvara sa sondom za mjerenje kisika. Uređaj se morao skinuti iz dimovodnog kanala zbog kalibracije i zamjene rezervnog dijela.



